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DER STADT PORTA WESTFALICA

Dichtheitsprufung
privater Abwasserleitungen
gemal § 61a

Landeswasser-Gesetz NRW
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DER STADT PORTA WESTFALICA

e In Deutschland sind ca. 1 Mio. km offentliche
Kanalisation verlegt

e Auf den Privatgrundstlcken befinden sich etwa 3 Mio.
km Kanalleitungen

Offentliche Kanalleitungen missen seit 1996 Jahren
regelmafBig mindestens alle 15 Jahre untersucht werden.

Private Schmutzwasser- bzw. Mischwasserkanalleitungen
mussen seit 2000 (LBO NRW) untersucht werden!
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Der Landesgesetzgeber hat zum Schutz des Grundwassers
in dem Landeswasser-Gesetz den § 61a eingefluhrt.

Grundwasser ist ein Allgemeingut und
Grundnahrungsmittel welches unter einem
B besonderen Schutz steht

Die hier aufgeflihrten Vorgaben entstammen der DIN 1986
Teil 30.

Die DIN 1986 befasst sich mit der Haus- und Grundstulicks-
entwasserung und ist seit 1928 Grundlage fur die
Ausfihrung und den Betrieb von Grundstlcksent-
wasserungsanlagen.
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Grundwassereintritt (Infiltration)

Grundwasser
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DER STADT PORTA WESTFALICA

Rechtsgrundlagen

- Wasserrahmenrichtlinie (Europaisches Recht)

- Wasserhaushaltsgesetz (Bundesrecht)

§ 18b Bau und Betrieb von Abwasseranlagen

(1) Abwasseranlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser insbesondere nach § 7a
eingehalten werden. Im Ubrigen gelten fir Errichtung und Betrieb von
Abwasseranlagen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

- Landeswassergesetz
§ 61a Private Abwasseranlagen

- Regelwerke

DIN 1986 Haus- und Grundsticksentwasserung

DIN 4040 Fettabscheider

DIN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen
DWA A 139 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen
DWA A 142 Abwasserkanale und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten
DWA A 143 Teil 6 Dichtheitsprifungen bestehender, erdiberschtteter
Abwasserleitungen und -kandle und Schachte mit Wasser, Luftiiber- und
Unterdruck - Inspektion, Instandsetzung, Sanierung und Erneuerung von
Abwasserkanalen und -leitungen
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Private Abwasseranlagen

(1) Private Abwasseranlagen sind so anzuordnen, herzustellen

und instand zu halten, dass sie betriebssicher sind und Gefahren
oder unzumutbare Belastigungen niclit entstehen kdénnen.
Abwasserleitingen mussen geschlossix, dicht und soweit
erforderlich z{  Reinigen eingerichte}l )ein. Niederschlagswa
kann in offene erinnen abgeleitet {en. Im Ubrigen gilt
entsprechend.

Einleitung von
Grund-, Dran-,
Oberflachen-

geeignete
Materialien

Z.B. Gewasser-

: verunreinigungen
Wartungsoffnu

ng zur
Unterhaltung

und Quellwasser
In die
Schmutzwasser-
kanalisation
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Private Abwasseranlagen

(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Errichtung und den Betrieb
von InspektionsoffRungen oder Einsteigeschachten mit Zugang
fur Personal auf priva@an Grundstlcken satzungsrechtlich

vorzuschreiben.

Wartungsoffnung

fur Wartung und
Betrieb (DIN 1986)
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Private Abwasseranlagen

(3) Der Eigentimer eines Grundstlcks hat im Erdreich oder
unzuganglich verlegte Abwasserleitungen zum Sammeln oder
Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten
Niederschlagswasser seines Grémgdstlicks nach der Errichtung von
Sachkundigen auf Dichtheit prufen a@mlassen. Eigentimer anderer
Grundsticke, in denen diese Leitunge aLfen, haben die Prifung
der Dichtigkeit und damit einhergeheng 2N,
Ausgenommen sind Abwasserleitunge Schutz des ung
von Niederschlagswasser und Leitunge CLL L EESE ERTEI B o hren

] stretendes Abvi SH1a T EETale S0 V/elg
Wiederholungs- i
g EI"gEanS der D S_Ch?.d?tOff@n

vorzulegen.
Die Dichtheitsprifung ist in Abstdnden von hdéchstens zwanzig

Jahren zu wiederholen.
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Private Abwasseranlagen Geset_zliche Frist

auch in der DIN
(4) Bei bestehenden Abwasserleitungs 1986 verankert
Dichtheitsprifung gemaB Ab Del einer A
jedoch bis zum 31. Dezember 2015 durchgeflhrt werden

(5) Die Gemeinde soll durch Satzung abweichende Zeitraume fir
die erstmalige Prifung nach Absatz 4 S##¢7 1 festlegen,

1. Satzungsfrist, hier en an Offentlichen Abwasseranlagen
in ( 31.12.2009 gskonzept nach § 53 Abs. 1a oder in
ei e anierungs- oder
Fremdwassersanierungskonzept festgelegt sind oder

2. wenn die Gemeinde flr abgegrenzte Teile ihres Gebietes die
Kanalisation im Rahmen der Selbstliberwachungsverpflichtung
nach § 61 Uberpruft.
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Private Abwasseranlagen

(6) Die oberste Wasserbehorde ist ermachtigt, die
Anforderungen_an die Sachkunde durch Verwaltungsvorschrift

festzulegen. Die Gemeinde kann bis zum Erlass der
Verwaltungsvorschrift GR Satzung Anforderungen an die

Sachkunde festlegen.

Durch
Wirtschaftsbetrieb

festgelegt und
gepruft

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica - Fahranger 18 - 32457 Porta Westfalica



7AN

Dipl.-Ing. Michael Boke-Hasselmeier LAA

WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Gesetzesgrundlage
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Zustandigkeit
Stadt/Wirtschaftsbet.
nach
Selbstliberwachungs-
Verordnung Kanal

N N

7 Fr-.«' 7 ‘I+,§_f

) Z sté’mdikeit EientUmr
| nach § 45 BauO-NRW
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Untersuchungsumfang
e erdverlegte Leitungen
e Schachte
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Y M

Untersuchungsumfa ng
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Vorgehensweise zur Dichtheitsbescheinigung

| Reinigung |
| TV-Inspektion | | Dichtheitspriifung |
sichtbare
Undichtigkeit
Ja ]
Sani Hausanschluss
| e | Nein dicht
partieller gesamte
Schaden Leitung
Renovierung
— Reparatur oder —
Erneuerung Ja
| ' ,
| Dichtheitsprufung |
L Nein Hausanschluss Nein =i
dicht
Ja v
( Bescheinigung tiber Dichtheit )

Untersuchungsumfang

Der Umfang der Untersuchung
ist nach DIN 1986 Teil 30,
DIN EN 12056-1 und DIN EN
1610 festgelegt.

e Lageplan/Lageskizze
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Bestandsplan
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Legende
Anzahl der Abzweigungen = 14 Langen der Leitungen

DN 100 102 m
DN125 5534 m
ST1Z 56.36 m
Gesamtlange: 56.36 m
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Vorgehensweise zur Dichtheitsbescheinigung

| Reinigung |
¥’ X

| Dichtheitspriifung |

| TV-Inspektion |

sichtbare
Undichtigkeit

| Sanierung

| Hausanschiuss
Nein dicht

partieller gesamte
Schaden Leitung
Renovierung
— Reparatur oder —
Erneuerung Ja

| ' .

| Dichtheitsprufung |
L Nein Hausanschluss Nein =i
dicht
Ja v
( Bescheinigung tiber Dichtheit )

Untersuchungsumfang

Der Umfang der Untersuchung
ist nach DIN 1986 Teil 30,
DIN EN 12056-1 und DIN EN
1610 festgelegt.

e Lageplan/Lageskizze
e Dichtigkeitsprifung
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Dichtigkeitsprifung

erneut
Wasser
einfullen

)

Fallhéhe
niedrigster
Einlauf
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica - Fahranger 18 - 32457 Porta Westfalica


../boeke/Grundstücksentwässerung/Vortrag § 45/Vortrag Siedlerbund.ppt

Dipl.-Ing. Michael Boke-Hasselmeier

nnnnnnnnnnnnnnnnn
ER STA STFALICA

Vorgehensweise zur Dichtheitsbescheinigung

| Reinigung |
¥’ X

| Dichtheitspriifung |

| TV-Inspektion |

sichtbare
Undichtigkeit

| Sanierung

| Hausanschiuss
Nein dicht

partieller gesamte
Schaden Leitung
Renovierung
— Reparatur oder —
Erneuerung Ja

| ' .

| Dichtheitsprufung |

L Nein Hausanschluss Nein =i
dicht

Ja

\

( Bescheinigung tiber Dichtheit )

Untersuchungsumfang

Der Umfang der Untersuchung
ist nach DIN 1986 Teil 30,
DIN EN 12056-1 und DIN EN
1610 festgelegt.

e Lageplan/Lageskizze
e Dichtheitsprifung

e Zustandserfassung durch
Kamerabefahrung
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Kamerabefahrung
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Legende
Anzahl der Abzweigungen = 14 Langen der Leitungen
oy R Kontroll
DN 125 5534 m schacht
s1Z 56.36 m
Gesamtlange: 56.36 m

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica - Fahranger 18 - 32457 Porta Westfalica



AN

Dipl.-Ing. Michael Boke-Hasselmeier LAA

WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

-
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Kamerabefahrung

Korrosion
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Kamerabefahrung

Schadensbild Wurzeleinwuchs

 Demostadt
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Kamerabefahrung

Schadensbild elnragender Anschluss
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Kamerabefahrung
Schadensbild Scherbenbildung

Lindensir ssé ,
24 $3.99 19:21 19865, 3m Nr o886
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Kamerabefahrung

Schadensbild Muffenversatz

‘SMunn1
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Demostadt
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Kamerabefahrung

Schadensbild Verformung

Demostadt o
Junker—-Hoose—=t 5= DN: 208
S8.83.98 2 ) & e s 053
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DER STAD] STFALICA

Vorgehensweise zur Dichtheitsbescheinigung

| Reinigung |
¥’ X

| Dichtheitspriifung |

| TV-Inspektion |

sichtbare
Undichtigkeit
| Sanierung

-

partieller gesamte
Schaden Leitung

| Hausanschiuss
Nein dicht

Renovierung
— Reparatur oder —
Erneuerung Ja

| ' .

| Dichtheitsprufung |

L Nein Hausanschluss Nein =i
dicht

Ja

\

( Bescheinigung tiber Dichtheit )

Untersuchungsumfang

Der Umfang der Untersuchung
ist nach DIN 1986 Teil 30,
DIN EN 12056-1 und DIN EN
1610 festgelegt.

e Lageplan/Lageskizze
e Dichtigkeitsprifung

e Zustandserfassung durch
Kamerabefahrung

e Zustandsbericht
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA
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Zustandsklassifizierung/Haltungsgrafik
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Haltungsgrafik
Ornt Haltungsnummer von Schacht bis Schacht H-Lénge
Schwerte HaNr. 7-9 HaNr. 7-9 APO1 1072 m
Strafie Werkstoff PH PB Profil
Gral-Diedrich-Str.7-9 sT1Z 125 125 Kreisprofil
Auftraggeber Anwesend Kanalart Untersuchungsricht. | Videoband
gegen 04
MaBstab = 1:100
APO1
3 Pos. ATV Feststellung SKL| Video
M= a0 | m Haltungsanfang 4145
—& 030 | K Krommer, Bogen, 30.00Grad 0042141
0.30 " nach rechts, 30 00:42:41
3.29 A-L Abzweig, Linker Kampler 00:43:25
3.29 I APO1.1 00:43:25
[T ~—a72 Lv-0 Lageabweichung, vertikal, Scheitel, 3.00cm, 140.0%
Wanddicke Bl 00:44:13
[~ 448 A-L Abzweig, Linker Kampfer 00:45:27
448 [ APO1.2 00:45:27
6.50 A-R Abzweig, Rechter Kampfer 00:48:37
6.50 I AP01.3 00:46:37
8.32 HDSU | Sedimentation, Sand, Sohle, 50.00% Flache, 50.0%
Flache 5 | 0047:38
: 10.72 ] Info:Falleitung. 00:48:47
10.72 GST gewunschte Station erreicht 00:49:01
HaNr. 7-9
VideoCD: H:\Fertig\Graf-Diedrich-Str.7-9\SCHWERTE V4 2003-08-05 VB04 -00000 h96  Videoband: 04 ,  Datum: 19.12.2003
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Priifverfahren: Wasserdruckpriifung

Priifprotokoll preyeeyey
Dichtheitspriifung fiir Grundstiick a gsleitungen EJ{E-‘EI
der Stadt Porta Westfalica = o7

Stadt / Gemeinde

Ortsteil

StraBe / Haus-Nr.

Eigentiimer

Priifverfahren

ATV-DVWK M 143 Tell 6

[ 1 DIN EN 1610 / ATV-DVWK A 139

Prifdruck;

0,05 bar Uber dem Rohrscheitel am héchsten Punkt des
Prifabjektes

Zulidssige Wasserzugabe pro m” innere

Priifdruck:
bis Geléndeoberkante, min. 0,1 bar, max. 0,5 bar

Zuléissige Wasserzugabe pro m? innere

Beginn / Ende der Priifung

Rohrwandflache: Rohrwandflache:
Pauschal 0,2 Ifm* Pauschal 0,2 I/m?
Priifzeit: Priifzeit:
15 Minuten 30 Minuten
Priifungsgegenstand | [ | ausschlieBlich Grundleitungen
L] Schacht und Grundleitungspriifung in einem Arbeitsgang
separate Schachtpriifung
Priifung Datum
Beginn / Ende der Wasserfiillung | Uhr | Uhr

| uhr | Uhr

Anmerkungen zur Prafung:

1 2 3 4 5 | 6
DN Ldnge Innenflache | Innenfldche zuldssige Wasserzugabe
jem A=(2x3)
m m’ m* I/m? |
100 0,314 0,2
125 0,393 0,2
150 0,471 0,2
200 0,628 0,2
250 0,785 0,2
300 0,942 0,2
Schacht 0,2
Summe zuldssige Wasserzugabe
Zugefiihrte Wassermenge
Priifung bestanden [Tja [T nein
Priifung durch
Priifer
Unterschrift

Wird von der Stadt /Gemeinde ausgefiillt:

In Datenbank erfasst

Sanierungsverfligung

Sanierung erfolgreich

erstellt abgeschlossen
Datum Datum Datum
Unterschrift Unterschrift Unterschrift

Objekt und Eigentimer

Prufdauer

Ermittlung der zulassigen
Wasserzugabe

Name des Prufers
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
DER STADT PORTA WESTFALICA

Prifprotokoll

Dichtheitspriifung fiir Grundstiicksent

der Stadt Porta Westfalica

Erhebungsbogen

ungsleitungen

Stadt / Gemeinde

Ortsteil

StraBe / Haus-Nr.

der Kanalanschluss ?

Eigentiimer

In welchem Jahr wurde das | Jahr [ ] keine Angaben méglich
Gebdude errichtet ?

In welchem Jahr erfolgte Jahr [ keine Angaben méglich

Kanalanschlussart ?

[ | Trennsystem [ ] Mischsystem

Sind die Grundleitungen
bei Mischwasseranschluss
bis zum Kontrollschacht
getrennt verlegt ?

[T3a [JNein [ nicht bekannt

Ist die Kanalleitung nach
dem Anschluss an die
Kanalisation bereits saniert
worden ?

[13a [ Nein [ nicht bekannt

In welchem Jahr erfolgte
die Sanierung ?

Jahr

|| keine Angaben méglich

Ist eine Dichtheitsprifung
nach der Sanierung
durchgefiihrt worden und
gibt es eine Bescheinigung
hierlber ?

132 [ Nein

[ ] Bescheinigung nicht
mehr auffindbar

Ist eine
Unternehmerbescheinigung
nach der Sanierung
ausgestellt worden und liegt
diese vor ?

[13a [ Nein

[ ] Bescheinigung nicht
mehr auffindbar

Gibt es einen
Grundsttickskontrollschacht
und ist dieser zugdnglich ?

[13a [ Nein

] Kontrollschacht nicht
zugénglich

Gibt es Revisionséffnungen
im Keller ?

[13a [ Nein

Gibt es Leitungspldne /
Bestandspléne Uber die
Grundleitungen ?

[T1a [ Nein

Gibt es Abflussprobleme bei
Regenwetter ?

[13a L[] Nein

Aufgenommen durch

Name

Die oben genannten Angaben werden
hiermit bestatigt

Unterschrift / Datum

Datum / Unterschrift Grundstiickseigentiimer

Objekt und Eigentimer

Herstellungsjahr

Leitungsfihrung

Vorhandene
Priufbescheinigungen

Abflussprobleme
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Jung Pumpen GmbH cl

Industriestr. 4-6 BN <JIJUNG
33803 Steinhagen J PUMPEN
www.jung-pumpen.de Pentair Water

Die vorfiegende Animation von Jung Pumpen 182 urheberrechilich geschinz
Che VervieliaRigung oder Verbretung bedar! der vorhengen Zustimmung von Jung Pumpen
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Was passiert mit den Ergebnissen ?

e Das Ergebnis der Prufung ist aufzubewahren und
wird nach Ablauf der gesetzten Frist von der Stadt
angefordert.

e Ist die Grundstlcksentwasserung in Ordnung muss
die nachste Untersuchung in 20 Jahren durchgefiuhrt
werden.

e Ist die Grundstlcksentwasserung nicht in Ordnung,
so ist sie je nach Schadensbild zu Sanieren. Das
Sanierungsverfahren ist Abhangig vom
vorgefundenen Schaden.
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Welchen Sinn hat der § 61a LWG NRW ?

e Reinhaltung des Grundwassers
e VVermeidung von unnotigen Baukosten
e \VVerringerung von Energiekosten

e VVerursachergerechte Kostenverteilung
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Vielen Dank fur Ihre
Aufmerksamkeit
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